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ABSTRACT:  In this research, it has been tried to experimentally investigate the effect of a personalized 
ventilation system on airflow and temperature distribution in a room for two inlet air temperatures (24 
and 32°C) and two different arrangements of the inlet diffusers (desk-mounted and under-desk air 
terminals). The results showed that the penetration depth of heat and momentum due to the inlet diffusers 
were not the same; So that the effect of inlet diffusers’ temperature on the room temperature distribution 
is significant up to a distance of about 60 cm. However, the effect of inlet velocity is noticeable up to a 
distance of about 110 cm. Therefore, the occupants’ thermal sensations up to the distance of about one 
meter from the inlet diffusers will be affected by the inlet conditions. Also, the results indicated that 
the draught discomfort along with the diffusers’ centerline is significant to a distance of about 180 cm. 
Based on the results, the air velocity and turbulence intensity are the two main factors in determining the 
draught discomfort in the personalized ventilation system and due to the rapid thermal mixing of inlet air 
with the room air, the effect of inlet temperature on the draught discomfort is not significant.
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1. INTRODUCTION
Nowadays, people spend about 90 percent of their time 

in indoor environment. Therefore, designing air conditioning 
systems to maintain proper indoor air quality and provide 
optimal thermal comfort conditions for residents is very 
important. In the recent years, the HVAC designers focused 
on optimizing the conditions in the occupied zone and thus 
save energy consumption [1]. One of the systems that has 
been designed to optimize the thermal conditions and indoor 
air quality in the occupied zone is the personalized ventilation 
system. In 2007, Cheong et al. [2] examined the local sensation 
and thermal comfort conditions of subjects in a room with a 
personalized ventilation system. He concluded that in the range 
of near-neutral thermal sensation, local discomfort increases 
by increasing temperature. In 2015, Veselý et al. [3] examined 
the performance of a heating personalized ventilation system. 
They concluded that the use of personalized ventilation 
system has a significant effect on the occupants’ satisfaction. 
In 2019, Zolfaghari et al. [4] experimentally investigated the 
effects of air temperature on the air movement acceptability 
in an office with personalized ventilation system. They found 
that the arrangement of inlet diffusers at the left and right 
side of the seat may cause higher level of satisfaction and air 
movement acceptability. Zolfaghari et al. [5] experimentally 
evaluated the effect of inlet flow discharge direction on 
temperature and flow patterns in a room with UFAD system 
and also predicted the percentage of people’s satisfaction and 
concluded that the level of satisfaction of people in the UFAD 

system significantly depends on the discharge current and the 
distance of people from the diffuser. Previous studies indicate 
the importance of examining the pattern of temperature and 
velocity distribution in these locations. In the mentioned 
studies, draught discomfort for the desk-mounted and under-
desk air terminals had not been studied. Also, due to the variety 
of diffusers in the personalized ventilation systems, the type 
of inlet air diffuser is important. In this study, by measuring 
the airflow pattern in an office environment for two different 
inlet air diffuser arrangements and two temperatures of 24 
and 32 degrees Celsius, the distribution of temperature and 
the percentage of draught discomfort had been investigated.

2. METHODOLOGY
To perform the experiments, a climate chamber located in 

the University of Birjand has been used. The length and width 
of the room are 3m and its height is 2.7m. Also, the chamber 
is located inside a larger room, and as a result, weather 
conditions and sunlight do not affect the chamber. Inside 
the chamber, there is a temperature measuring sensor that 
transmits the information inside the chamber instantly to the 
test operator outside the chamber. Based on this information 
and available heating devices, the temperature is kept constant 
in the range of 24 ±0.5°C. Inside the ducts which connecting 
the air conditioner to the inlet air diffuser, there are sensors 
that show the velocity inside the ducts during the test. The 
inlet temperature of the diffusers is controlled at two different 
temperatures of 24 and 32°C. Temperature and velocity are 
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measured in both vertical and horizontal positions. Along 
with the vertical measuring line, the sensors were located at 
distances of 10, 35, 60, 85, 110, 135 and 185 cm from the 
floor. Also, along with the horizontal line (centerline of the 
inlet diffuser), the temperature and velocity were measured 
by the sensors at distances of 10, 35, 60, 85, 110, 135 and 185 
cm from the diffuser.

3. DISCUSSION AND RESULTS
Fig. 1 presents the temperature distribution along with 

the under-desk air diffusers’ centerline. By increasing the 
inlet temperature from 24 to 32°C, the temperature change 
near the diffusers is significant. The trend of changes up to a 
distance of 60 cm from the diffusers has a steep slope so that 
at this distance, the measured temperature decreases from 
32°C (at the diffusers) to 24.8°C. Then, by moving away from 
the diffusers, inlet air mixes with the chamber air, and the 
measured temperature approaches 24°C.

Air velocity distribution along with the under-desk air 
diffusers’ centerline is presented in Fig. 2. Based on this 
Figure, from 10 to 180cm distance from the diffuser, the 
velocity magnitude varies from 4.1 to about 0.6 and 3.5 to 
about 0.4m/s, for the inlet air temperature of 24 and 32°C 
respectively.

In Fig. 3 draught discomfort percentage distribution along 
with the under-desk air diffusers’ centerline is presented. As 
expected, due to the high velocity of the airflow near the 
diffusers, high draught discomfort percentage happened. 
Based on results, draught discomfort along with the diffusers’ 
centerline is significant to a distance of about 180 cm.  It 
should be noted that depending on the diffusers’ arrangement, 
the body parts such as hands and legs that are exposed 
directly to airflow, are at high risk of occurring discomfort 
due to draught. 

4.CONCLUSIONS
The results showed that the vertical temperature 

distribution on the floor did not depend on the arrangement of 
the inlet air diffusers in the personalized ventilation system. 
In the horizontal temperature distribution, the effect of inlet 
diffusers’ temperature on the room temperature distribution is 
significant up to a distance of about 60 cm from the diffuser, 
and at longer distances, air mixing brought the airflow 
temperature closer to the average air temperature in the room. 
However, the results related to the horizontal distribution of 
air velocity show that the effect of inlet velocity is noticeable 
up to a distance of about 110 cm. Therefore, thermal 
sensations will be affected by the inlet conditions up to about 
one meter from the inlet diffusers. The draught dissatisfaction 
along with the diffusers’ centerline is significant to a distance 
of about 180 cm. The results showed that the velocity and 
turbulence intensity are the two main factors in determining 
the draught discomfort in the personalized ventilation system 
and due to the rapid thermal mixing of the inlet air with room 
air, the inlet temperature does not have a significant effect on 
the draught discomfort.

 
Fig. 1. Temperature distribution along with the under-desk air diffusers’ centerline 

  
 

 
Fig. 2. Velocity distribution along with the under-desk air diffusers’ centerline 

  

Fig. 1. Temperature distribution along with the under-desk air 
diffusers’ centerline

Fig. 2. Velocity distribution along with the under-desk air 
diffusers’ centerline

 

 
Fig. 3. PDDR changes along with the under-desk air diffusers’ centerline 

 

Fig. 3. PDDR changes along with the under-desk air diffusers’ 
centerline
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بررسی آزمايشگاهی تأثیر سیستم تهويه انفرادی بر توزيع دما، سرعت و نارضايتي ناشي از 
کوران در يک محیط اداری
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خلاصه: در اين تحقيق سعی شده است تا به روش آزمايشگاهی، تأثير وزش هوا در سيستم تهويه انفرادي به ازاي دو دماي 
هواي ورودي )24 و 32 درجه سلسيوس( و دو حالت مختلف جانمايی دريچه ورودي )دريچه روي ميز و دريچه زير ميز(، 
بر توزيع دما و سرعت در ناحيه حضور افراد و نيز احتمال وقوع نارضايتي موضعي کوران مورد ارزيابي قرار گيرد. نتايج نشان 
داد که عمق نفوذ حرارت و مومنتوم در اثر دريچه هاي ورودي با هم برابر نيست؛ به طوري که تأثير دماي دريچه بر توزيع 
دماي اتاق تا فاصله حدود 60 سانتيمتري قابل توجه است. اين در حالي است که تأثير سرعت ورودي دريچه تا فاصله 
حدود 110 سانتيمتري محسوس مي باشد. در نتيجه، احساس حرارتي افراد تا فاصله حدود يک متري از دريچه، تحت تأثير 
شرايط جريان ورودي قرارخواهدداشت. ضمن اينکه نتايج حاکي از آن است که نارضايتی ناشی از کوران در راستای افقي تا 
فاصله حدود 180 سانتي متري از دريچه محسوس است. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده، سرعت و شدت اغتشاشات 
دو عامل اصلي در تعيين نارضايتي ناشي از کوران در سيستم تهويه انفرادي هستند و به دليل اختلاط سريع و همدمايي 

هواي ورودي با هواي اتاق، دماي ورودي تأثير قابل ملاحظه اي بر نارضايتي ناشي از کوران ندارد.
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1- مقدمه
فضاهاي  در  را  خود  زمان  درصد   90 انسان ها  میانگین  بطور 
داخل ساختمان مي گذرانند که در بسیاري از آن ها یکنواختی دمایی 
وجود ندارد. بر اساس اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست امریکا1 
برابر میزان  تا 5  میزان آلاینده های داخل ساختمان می تواند بین 2 
آلاینده های هوای بیرون ساختمان باشد ]1[. لذا طراحي سیستم هاي 
تأمین  و  داخل  هواي  مناسب  کیفیت  حفظ  هدف  با  مطبوع  تهویه 
شرایط مطلوب آسایش حرارتي براي ساکنان بسیار حائز اهمیت است. 
بر اساس دستنامه اشری ]2[، آسایش حرارتي به حالت ذهنی که فرد 
از هوای محیط اطراف خود دارد، گفته می شود. این در حالي است که 
لزوما همه افراد حاضر در ساختمان احساس و رضایت یکسانی نسبت 

1  Environmental Protection Agency (EPA)

به شرایط هوای محیط پیرامون خود ندارند ]3و4[. دلیل این امر آن 
پارامتر های مختلفی مانند عوامل  به  افراد  است که احساس حرارتی 
فیزیولوژیکی، فیزیکی و روان شناختی مربوط می شود ]5[ و همین 
موضوع نشان دهنده پیچیدگي مفهوم آسایش حرارتي افراد است ]6[. 
اما به صورت کلی می توان رضایت افراد از شرایط حرارتي محیط را این 
گونه تعریف کرد که اگر دمای بدن در محدوده خاصی قرار بگیرد و 
تلاش های فیزیولوژیکی بدن برای تنظیم دما به کمترین میزان برسد 
محیط  شرایط  از  فرد  رضایت  باشد،  کم  پوست  رطوبت  همچنین  و 
پیرامون خود حاصل شده است ]7[. به طور معمول، بیشتر سیستم هاي 
گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع موجود، با هدف مطلوب سازي دما، 
رطوبت و کیفیت هواي داخل در کل فضاي ساختمان طراحي مي شود 
]8[. این در حالي است که در برخي از ساختمان ها، مي توان تمرکز 
سیستم تهویه را صرفا بر مطلوب سازي شرایط در محل استقرار افراد 



نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 53، شماره 7، سال 1400، صفحه 4397 تا 4410

4398

یکی   .]9[ نمود  صرفه جویي  انرژي  مصرف  در  کار  این  با  و  قرارداد 
کیفیت  و  حرارتي  شرایط  مطلوب سازي  با هدف  که  از سیستم هایي 
هواي داخل در محدوده استقرار افراد طراحي شده است، سیستم تهویه 
بهبود  منظور  به  انفرادی  تهویه  می باشد. سیستم های  انفرادی  هوای 
کیفیت هوای داخلی محیط ساختمان، کاهش مصرف انرژی ساختمان 
]10[، کنترل دما و شرایط به صورت مستقل در هر قسمت ساختمان، 
آسایش حرارتی بیشتر افراد ساختمان ]11[ و نیز افزایش قابل توجه 

درصد رضایت افراد از محیط ]12[ ساخته شده اند. 
بر این اساس، در سالهاي اخیر تحقیقات زیادي به منظور بررسي 
عملکرد سیستم هاي تهویه انفرادي سیستم صورت گرفته است. چونگ 
هوای  تهویه  سیستم  بکارگیری  با   2006 سال  در   ]13[ همکاران  و 
انفرادی به بررسی کیفیت هوا و سندروم ساختمان بیمار1 پرداختند. 
به طوری که یک اتاق با کاربری اداری را شبیه سازی کردند و سرعت 
هوا را در ناحیه حضور افراد کمتر از 0/2 متر بر ثانیه و رطوبت نسبی 
به  توجه  با  ایشان  کردند.  تنظیم  درصد   50 متر   0/6 ارتفاع  در  را 
دماهای ورودی 20، 23 و 26 درجه سلسیوس، تغییرات دمایی را از 
ارتفاع 0/1 متر تا 1/1 متر اندازه گیری کردند و به این نتیجه رسیدند 
که تغییرات دمایی تاثیر ناچیزی بر کیفیت هوا و سندروم ساختمان 
بیمار دارد و با افزایش دمای هوا، احساس خشکی هوا، میزان جابجایی 
همکاران  و  سان  سال 2007،  در  می یابد.  کاهش  هوا2  تازگی  و  هوا 
]14[ با بهره گیری از آدمک های حرارتی، به بررسی عملکرد سیستم 
سال  در  پرداختند.  متفاوت  توربولانسی  دو شدت  در  انفرادی  تهویه 
2007 لائو و چن ]15[ کارایی سیستم تهویه انفرادی را در محیط های 
کف  در  واقع  دار  سوراخ  صفحه  و  چرخشي  دریچه های  با  کارگاهی 
ساختمان، به روش عددي مورد بررسی قراردادند و پارامتر هایی نظیر 
میزان دفعات تعویض هوا، تعداد و جایگاه دریچه ها، محل قرارگیری 
به  خروجی  دریچه های  قرارگیری  نحوه  همچنین  و  وسایل  و  افراد 
منظور دستیابی به آسایش حرارتی مطلوب را بررسی نمودند. در سال 
آسایش  و شرایط  احساس موضعی  و همکاران ]16[  2007، چونگ 
حرارتی افراد را در اتاقکی که در آن از سیستم تهویه هوای انفرادی 
استفاده شده، مورد بررسی قراردادند. در این آزمایش که در مجموع 
30 شرکت کننده مرد و 30 شرکت کننده زن داشت، افراد در اتاقکی 
در معرض هوای 20، 23 و 26 درجه سیلیوس قرار گرفتند و احساس 

1  Sick building syndrome
2  Air freshness

قرارگرفت.  بررسی  مورد  ایشان  حرارتی  آسایش  میزان  و  موضعی 
به  نزدیک  حرارتی  احساس  محدوده  در  که  گرفتند  نتیجه  ایشان 
پیدا  افزایش  افراد  موضعی  نارضایتي  میزان  دما  افزایش  با  خنثی، 
نقطه  از  شرایط  بهبود  برای  کمی گرم،  دمایی  احساس  در  و  می کند 
اعضای بدن  احساسي خنک تری  تمامی  تا  نیاز است  نارضایتی  نظر 
ارزیابی و  به  را تجربه کنند. ژانگ و همکاران ]17[ در سال 2008 
مقایسه شاخص های مختلف نظیر احساس حرارتی و میزان رضایت در 
با توزیع دمای یکنواخت و غیریکنواخت پرداختند. مگنر و  محیطی 
همکاران ]18[ در یک تحقیق آزمایشگاهي در سال 2012، سرعت 
قرار  ارزیابی  مورد  انفرادی  تهویه  سیستم  داراي  اتاقکی  در  را  دما  و 
میزان  بررسی  به   2013 سال  در   ]19[ همکاران  و  ماخوئل  دادند. 
آسایش حرارتی و راندمان انرژی یک سیستم تهویه انفرادی با دریچه 
نوع سقفی پرداختند. در سال 2013 ریس و  هاوس ]20[ به صورت 
تهویه هوای  با سیستم  اتاقی  را در  توزیع گرما  و  تجربی جریان هوا 
انفرادی به صورت سرمایش سقفی مورد بررسی قراردادند. واسیلی و 
همکاران ]21[ در تحقیقی در سال 2015، به بررسی عملکرد سیستم 
قابلیت  سیستمی  با  آن ها  پرداختند.  انفرادی  صورت  به  گرمایش 
درجه سلسیوس   18 محیط  دمای  در  را  پا  و  دست  گردن،  گرمایش 
درنظر گرفتند و در مجموع 12 نفر به مدت 2 ساعت در معرض این 
شرایط هوایی قرارداده شدند. آن ها به این نتیجه رسیدند که استفاده 
از سیستم گرمایش انفرادی تاثیر بسزایی بر رضایتمندی افراد دارد. 
چلودزینسکا و بوگدان ]22[ در تحقیقی در سال 2015، به بررسی 
تاثیر دمای هوا و جهت وزش بر احساس حرارتی پرداخته اند. آن ها بر 
روی 20 نفر که به صورت جداگانه در اتاقکی با سیستم تهویه هوای 
آن ها  تحقیق  طبق  دادند.  انجام  را  آزمایشاتی  گرفتند،  قرار  انفرادی 
تأثیر بیشتری بر روی احساس  دمای هوا نسبت به جهت وزش هوا 
حرارتی دارد. در سال 2019 ذوالفقاری و همکاران ]23[ تاثیر دمای 
هوا را بر روی پذیرش رضایتمندی از میزان وزش هوا توسط افراد را 
جایگذاری  دو  آن ها  قراردادند.  ارزیابی  مورد  آزمایشگاهی  صورت  به 
متفاوت دریچه ها را در چپ و راست و همچنین در جلو و پشت فرد 
درنظر گرفتند. ایشان دریافتند که در شرایط قرارگیري دریچه ها در 
سمت چپ و راست محل نشستن فرد، میزان رضایتمندی و پذیرش 
افراد از وزش هوا بیشتر می باشد. ذوالفقاری و همکاران ]24[ در سال 
2019 به ارزیابی تجربی تاثیر جهت جریان ورودی بر الگوی جریان و 
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دما در اتاقی با سیستم توزیع هوای زیر سطحی و همچنین پیش بینی 
درصد رضایت افراد پرداختند و نتیجه گرفتند که میزان رضایت افراد 
در سیستم تهویه هوای زیرسطحی بطور چشمگیری به جهت تخلیه 

جریان و میزان فاصله افراد از دریچه وابسته است. 
استفاده  ویژگی های  از  یکی  دریچه ها  جانمایی  محل  در  تنوع 
الگوی  دلیل  همین  به  می باشد  انفرادی  هوای  تهویه  از سیستم های 
توزیع دما و سرعت در جانمایی های مختلف متفاوت است. تحقیقات 
پیشین نشان دهنده اهمیت بررسی الگوی توزیع دما و سرعت در این 
جانمایی ها می باشد. دریچه های مورد بررسی در این تحقیق روی میز 
و زیرمیز قرارگرفته است. در تحقیقاتی که اشاره شد میزان نارضایتی 
ناشی از کوران برای دریچه های روی میز و زیر میز بررسی نشده  است. 
همچنین، به علت تنوع دریچه ها در سیستم تهویه هوای انفرادی نوع 
دریچه ها نیز دارای اهمیت می باشد. طبق تحقیقات پیشین، بررسي 
عملکرد سیستم تهویه انفرادي با دریچه هاي سوراخ دار خطي کمتر 
مورد بررسي قرار گرفته است. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده 
تا با بررسی شکل الگوی جریان، نحوه توزیع گرما و درصد نارضایتی 
ناشی از کوران در محیط های اداری برای دو حالت مختلف جانمایی 
از دریچه  با استفاده  دریچه و دو دمای 24 و 32 درجه سلسیوس و 

سوراخ دار خطی مورد مطالعه قرارگیرد.

2- ابزار و روش تحقیق
2-1- محیط آزمایشگاه

براي انجام آزمایشات تحقیق حاضر، از اتاقک آزمایشگاهي واقع در 
گروه پژوهشی انرژی در ساختمان و آسایش حرارتي دانشگاه بیرجند 
ارائه شده در شکل 1 استفاده شده است. طول و عرض اتاقک 3 متر 
و ارتفاع آن 2/7 متر می باشد. همچنین، اتاقک مذکور در داخل یک 
اتاق کنترل شده بزرگتر واقع شده است و در نتیجه، شرایط جوی و 
تابش خورشید تأثیري بر اتاقک ندارد. ضمناً روشنایی اتاقک از طریق 
4 عدد لامپ کم مصرف 12 وات تامین می شود و در اتاقک، یک عدد 
رایانه و میز و صندلی قرار دارد. هوای ورودی به این اتاقک از طریق 
دو دریچه تهویه انفرادي به ابعاد 15×15 تامین می گردد که در شکل 
2 نشان داده شده است. مطابق شکل 3 که جزئیات دریچه های ورودی 
هوا را نشان می دهد، بر روی هریک از دریچه ها 30 سوراخ با قطر 8 
میلیمتر وجود دارد. هر دو دریچه در یک تراز ارتفاعی قرار می گیرند 

 
 
 

واره اتاقک آزمايشگاهي. طرح1شکل   

Figure 1. Climate chamber scheme 

  

 
 
 

 . دریچه ورود هوا به اتاقک آزمایش 2شکل 
Figure 2. Inlet air diffuser 

  

 
 
 

انفراديهاي تهويه . جزئيات مربوط به دريچه3شکل   

Figure 3. Inlet air diffuser specification 

  

شکل 1. طرح واره اتاقک آزمايشگاهي
Fig. 1. Climate chamber scheme

شکل 2. دريچه ورود هوا به اتاقک آزمايش
Fig. 2. Inlet air diffuser

شکل 3. جزئیات مربوط به دريچه هاي تهويه انفرادي
Fig. 3. Inlet air diffuser specification
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و دبی هرکدام از دریچه های یکسان و برابر 5 لیتر بر ثانیه می باشد. 
و  بر روی 24  انفرادی  تهویه  ورودی سیستم  دمای  آزمایش  این  در 
32 درجه سلسیوس تنظیم شده است. همچنین، متوسط دمای اتاقک 

آزمایش 24 درجه سلسیوس می باشد. 

2-2- ابزار آزمایش
در این تحقیق، هوای ورودی از طریق یک دستگاه داکت اسپلیت 
سرعت  میزان  و  دما  همچنین،  مي شود.  کنترل  آن  دماي  و  تامین 
هوای محیط نیز به وسیله دستگاه TESTO-480 پایش می شود. به 
 Testo( این دستگاه سه پراب با نام های پراب سنجش دما و رطوبت
Humidity and Temperature probe 0636 9743(، پراب 

 )0143 0628 Testo Comfort Level probe( آسایش حرارتی
 Testo Globe probe( تابشی  متوسط  دمای  سنجش  پراب  و 
0602 0743( متصل می شوند. این دستگاه دما را با رزولوشن 0/1 

درجه سلسیوس و دقت 0/2± درجه سیسلیوس، مقادیر سرعت را با 
رزولوشن 0/01 متر بر ثانیه و دقت 0/03± متر بر ثانیه و همچنین 
میزان رطوبت را با رزولوشن 0/1 و دقت 1± درصد برداشت می کند. 
استفاده  نیز    LM35 سنسور  از  بیشتر  دقت  به منظور  همچنین 
می شود، این سنسور دما را در محدوده 55- تا 150+ درجه سلسیوس 
باید دقت داشت  اندازه گیری می کند.  با دقت 0/5± درجه سلسیوس 
با  حال  این  با  می باشد.  تغییر  حال  در  پارامتری  ذاتا  سرعت  چراکه 
سرعت  به دست آوردن  و  طولانی  زمانی  مقیاس  در  آن  اندازه گیری 
از  پیش  که  همانطور  نمود.  کنترل  را  پارامتر  این  می توان  متوسط 
مساحت  در  تغییر  و  اندازه گیری سرعت  با  داده شد،  توضیح  نیز  این 
ناحیه مکش هوا توسط دستگاه هوا رسان، سرعت در داخل لوله های 
کنترل  و  اندازه گیری  زمان  طول  در  هوا  ورودی  دریچه  به  منتهی 
می شود. با رسیدن به سرعت متوسط دلخواه می توان دبی و یا سرعت 
است  بصورتی  داده ها  برداشت  فرآیند  گرفت.  نظر  در  درستی  به  را 
پراب  می کند،  برداشت  را  اتاق  مرکزی  دمای   LM35 سنسور  که 
سنجش دما و رطوبت، پارامترهای مربوط به دریچه و پراب آسایش 
را  رطوبت  و  سرعت  دما،  ازجمله  نظر  مورد  پارامترهای  نیز  حرارتی 
در مختصات مشخص شده برداشت می کند. اندازه گیری این پارامترها 
در مختصات مورد نظر به این صورت است که دمای مرکزی اتاق و 
دریچه ثابت نگه داشته می شود و درصورت ثابت ماندن دما به  مدت یک 

دقیقه در مختصات مشخص شده پارامترها برداشت می شود و در انتها 
سرعت میانگین و رطوبت نسبی میانگین در مختصات مشخص نیز از 

داده های بدست آمده استخراج می شود. 

2-3- دستورالعمل آزمایش
که  داشته  وجود  دما  اندازه گیری  سنسور  اتاقک  داخل  در 
آزمایش  شخص  به  لحظه ای  صورت  به  را  اتاقک  داخل  اطلاعات 
و  اطلاعات  این  اساس  بر  می نماید.  منتقل  اتاقک  بیرون  در  گیرنده 
سلسیوس  درجه   24±0/5 محدود  در  دما  موجود  گرمایشی  وسایل 
هوارسان  اتصال دستگاه  لوله های  داخل  در  داشته می شود.  نگه  ثابت 
داخل  سرعت  که  دارد  وجود  سنسورهایی  ورودی  هوای  دریچه  به 
لوله ها در هر لحظه را نشان می دهد. با توجه به دبی مورد نیاز برای 
مکش  مقطع  سطح  در  تغییر  با  لوله ها  داخل  سرعت  اتاق،  به  ورود 
در  می گردد.  تنظیم  مشخصی  محدوده  در  رسان  هوا  دستگاه  هوای 
اتاقک آزمایش خواهد شد. همچنین دمای  نتیجه دبی مد نظر وارد 
ورودی دریچه در دو حالت مختلف 24 و 32 درجه سلسیوس تنظیم 
می گردد. محل قرارگیری دریچه ها در دو حالت می باشد، دریچه ها در 
زیر میز و دریچه ها در روی میز. دما و سرعت در دو حالت عمودی 
موقعیت  در  سنسور  عمودی  حالت  در  می شود.  اندازه گیری  افقی  و 
نشان داده شده در شکل 4)ب( و 4)د( قرار می گیرد و در فاصله های 
10، 35، 60، 85، 110، 135 و 185 سانتی متر ی از سطح زمین دما 
و سرعت اندازه گیری می شود که این عمل برای دو حالت دمای 24 و 
32 درجه سلسیوس و دو موقعیت دریچه در روی میز و در زیر میز نیز 
انجام می شود. همچنین در حالت افقی نیز سنسور در مقابل یکی از 
دریچه ها قرار می گیرد و در فاصله های 10، 35، 60، 85، 110، 135 و 
185 سانتی متر ی از دریچه دما و سرعت اندازه گیری می شود. لازم به 
ذکر است که این عمل برای دو حالت دمای 24 و 32 درجه سلسیوس 

و دو موقعیت دریچه در روی میز و در زیر میز نیز انجام می شود. 

3- نتايج 
همان طور که گفته شد، در این پژوهش به مقایسه الگوی جریان 
سیستم تهویه انفرادی تحت دو جانمایي مختلف براي دریچه در حالت 
زیر و روي میز، به ازاي دمای هواي ورودي 24 و 32 درجه سلسیوس 
صورت  به  جریان  الگوی  حالات،  از  هریک  در  پرداخته شده  است. 
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مختصات  مطابق  دریچه  روبه روی  در  افقی  صورت  به  و  عمودی 
توزیع  تعیین شده است. شکل 5 نشان دهنده  ارائه شده در جدول 1، 
عمودی دما در سیستم تهویه انفرادی برای دو حالت جانمایی دریچه 
در  دما  توزیع عمودی  )الف(،  میز می باشد. شکل 5  زیر  و  میز  روی 

سیستم تهویه انفرادی برای زمانی که دمای هوای خروجی دریچه 24 
و 32 درجه سلسیوس است را برای دریچه قرارگرفته روی میز نشان 
اتاقک  دمایي  شرایط  مذکور،  حالت  دو  هر  در  اینکه  می دهد. ضمن 
به گونه اي تنظیم شده است که میانگین دماي هوا در اتاقک برابر با 

شماتيکي از محل نقاط داده برداری شده  .4شکل   

  
(b) Vertical measuring points for desk-mounted 

diffusers 
(a) Horizontal measuring points for desk-mounted 

diffusers 

 )الف( فواصل نسبت به دریچه در حالت افقي و دریچه روی ميز ميز  روی)ب( فواصل نسبت به زمين در حالت عمودی و دریچه 

  
(d) Vertical measuring points for under-desk 

diffusers 
(c) Horizontal measuring points for under-desk 

diffusers 

 )ج( فواصل نسبت به دریچه در حالت افقي و دریچه زیر ميز )د( فواصل نسبت به زمين در حالت عمودی و دریچه زیر ميز

شکل 4. شماتیکي از محل نقاط داده برداری شده
Fig. 4.  Data measuring points scheme
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زمانی که  مي شود،  مشاهده  که  همانطور  باشد.  سلسیوس  درجه   24
ثابت  درجه سلسیوس   24 با  برابر  دریچه،  از  خروجی  هوای  دمای 
نگه داشته شده است، در فاصله 10 سانتی متری از کف اتاقک، دمای هوا 
22/8 درجه سلسیوس مي باشد. البته این موضوع کاملًا قابل پیش بیني 
بود. زیرا انتظار مي رفت که هواي سرد به دلیل چگالي بیشتر، به سمت 
کف اتاق سرازیر شود و دماي هوا در ناحیه نزدیک به کف، کمتر از 

دماي متوسط در ارتفاع یک متري اتاق باشد. همچنین، برداشت هاي 
آزمایشگاهي حاکي از آن است که بیشترین تغییرات عمودی دما در 
ارتفاع 10 تا 35 سانتی متر ی از کف رخ مي دهد و در این فاصله، دما 
در حدود یک درجه سلسیوس دچار تغییر شده  است. ضمن اینکه با 
افزایش ارتفاع از 35 تا 85 سانتی متر ی تغییرات دمایی اندکي مشاهده 
مي شود. اما مجددا از ارتفاع 85 تا 110 سانتی متری تغییرات دمایی 

 برداری آزمايشگاهي. مختصات نقاط داده1جدول 
Table 1. The locations of data measuring points 

 

  

 دريچه روی میز دريچه زير میز
 افقي عمودی افقي عمودی

Z(cm) Y(cm) X(cm) Z(cm) Y(cm) X(cm) Z(cm) Y(cm) X(cm) Z(cm) Y(cm) X(cm) 
11 151 151 5/7 71 121 11 151 151 111 71 121 
55 151 151 5/7 55 121 55 151 151 111 55 121 
01 151 151 5/7 121 121 01 151 151 111 121 121 
55 151 151 5/7 145 121 55 151 151 111 145 121 
111 151 151 5/7 171 121 111 151 151 111 171 121 

155 151 151 5/7 155 121 155 151 151 111 155 121 
101 151 151 5/7 221 121 101 151 151 111 221 121 
155 151 151 5/7 245 121 155 151 151 111 245 121 

جدول 1. مختصات نقاط داده برداری آزمايشگاهي
Table 1. The locations of data measuring points

Figure 4.  Data measuring points scheme 

 

  
(a) Desk-mounted diffusers (b) Under-desk diffusers 

 )ب( دریچه زیر ميز زيم یرو چهی)الف( در

 

 

 

 توزیع عمودی دما در سيستم تهویه انفرادی .5 شکل

شکل 5. توزيع عمودی دما در سیستم تهويه انفرادی
  Fig. 5. Vertical temperature distribution
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افزایش یافته و به میزان حدود 0/5 درجه سلسیوس، تغییرات دمایي 
رخ مي دهد؛ که این موضوع، متاثر از جریان هوای خروجی از دریچه 
می باشد. با افزایش ارتفاع تا 185 سانتی متری از کف به علت اختلاط 
هوای خروجی از دریچه و هوای اتاقک تغییرات عمودی دما بسیار ناچیز 
است. همچنین، با افزایش دماي هواي ورودي به 32 درجه  سلسیوس، 
حالت  مشابه  تقریبا  دما  عمودی  تغییرات  روند  که  مي شود  مشاهده 
تفاوت که در فواصل  این  با  دمای دریچه 24 درجه سلسیوس است؛ 
نزدیک به کف دمای بیشتری اندازه گیری شده است، که ناشی از اثرات 
دمای هوای خروجی از دریچه می باشد. همچنین، نتایج بدست آمده 
نشان مي دهد با افزایش ارتفاع بیش از 110 سانتی متری دمای هوای 
خروجی از دریچه بر هوای اتاقک اثرات اندکی داشته تا جایی که در 
ارتفاع 185 سانتی متری نقاط اندازه گیری شده در دمای هوای خروجی 

دریچه 24 و 32 درجه سلسیوس بر هم منطبق می باشند. 
انفرادی  تهویه  سیستم  در  دما  عمودی  توزیع  )ب(،   5 شکل 
هوای  دمای  زمانی که  برای  را  کار  میز  زیر  گرفته  قرار  دریچه  برای 
می دهد.  نمایش  است،  درجه سلسیوس   32 و   24 دریچه  خروجی 
سانتی متری   35 ارتفاع  در  تنها  می کند،  بیان  بدست آمده  نتایج 
می باشد،  انفرادی  تهویه  سیستم  دریچه  قرارگیری  محل  که  کف  از 
دمای اندازه گیری شده برای هوای خروجی 24 و 32 درجه سلسیوس 

نقاط  سایر  در  و  می باشد  درجه سلسیوس   24/5 و   24 ترتیب  به 
نتیجه  می توان  می رسد.  نظر  به  یکسان  تقریبا  دما  عمودی  تغییرات 
گرفت در این حالت قرارگیری دریچه، هوای خروجی اثرات چندانی 
بر تغییرات عمودی دمای هوای اتاقک نداشته است و هوای خروجی 
اتاقک به خوبی اختلاط پیدا  با هوای  انفرادی  دریچه سیستم تهویه 
کرده است. در جمع بندی نهایی با بررسی نتایج بدست آمده از هر دو 
حالت قرار گیری دریچه هوای خروجی، می توان دریافت هوای خروجی 
انفرادی تغییرات دمایی اندکی در ارتفاعات  از دریچه سیستم تهویه 
علت  به  موضوع  این  و  می کند  ایجاد  دریچه  نصب  محل  از  پایین تر 
اتاقک و کاهش دمای هوا  با هوای  از دریچه  اختلاط هوای خروجی 

اختلاطی و ریزش به سمت پایین می باشد. 
افقی برای حالت دریچه  شکل 6 )الف( تغییرات دما در راستای 
روی میز در سیستم تهویه انفرادی برای دماي هوای دریچه 24 و 32 
درجه سلسیوس را نشان مي دهد. نتایج حاکي از آن است که در شرایط 
دمای هوای خروجي از دریچه 24 درجه سلسیوس، از آنجایي که دماي 
هواي متوسط در اتاقک نیز 24 درجه سلسیوس است، لذا همانطور 
که از پیش نیز مورد انتظار بود، تغییرات قابل توجهي در توزیع دماي 
افقي مشاهده نمي شود. این در حالي است که در حالت دماي دریچه 
دریچه  به  نزدیک  ناحیه  در  افقي  دماي  توزیع  درجه سلسیوس،   32  Figure 5. Vertical temperature distribution 

 

  
(a) Desk-mounted diffusers (b) Under-desk diffusers 

 )ب( دریچه زیر ميز زيم یرو چهی)الف( در

 

 

 ی انفراد هیتهو ستميدر س راستای محور خروجي دریچه( ي )در  افق یدما در راستا راتييتغ .6 شکل

Figure 6. Horizontal temperature distribution 

  

شکل 6. تغییرات دما در راستای افقی )در راستاي محور خروجي دريچه( در سیستم تهويه انفرادی
Fig. 6. Horizontal temperature distribution
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از دریچه، تغییرات  کاملا متفاوت است و در فاصله 10 سانتی متری 
چشمگیر دماي هوا ثبت شده است. به طوري که در این فاصله، حدود 
4 درجه سلسیوس تغییرات دماي هوا مشاهده مي شود که این امر به 
دلیل اختلاف قابل توجه میان دمای هوای ورودي و دماي متوسط هوا 
در اتاقک می باشد. همچنین، روند تغییرات تا فاصله 60 سانتی متری 
از دریچه دارای شیب زیادی بوده به گونه ای که در این فاصله، دمای 
اندازه گیری شده از 32 درجه سلسیوس )در خروجي دریچه( به 24/9 
از خروجی  فاصله گرفتن  با  ادامه  در  مي یابد.  کاهش  درجه سلسیوس 
سیستم تهویه هوای خروجی با هوای اتاقک اختلاط پیدا کرده و دمای 

اندازه گیری شده به 24 درجه سلسیوس نزدیک می گردد.
شکل 6 )ب(، تغییرات دما در راستای افقی برای هوای ورودي از 
سیستم تهویه انفرادی با دماي 24 و 32 درجه سلسیوس در حالتی که 
دریچه زیر میز کار قرار گرفته است را نشان می دهد. نتایج بدست آمده 
دریچه  مشابه  تقریبا  درجه سلسیوس   24 هوای خروجی  دمای  برای 
روی میز می باشد، این نتایج با توجه به هم دمابودن دمای مرکز اتاقک 
و  دمای هوای ورودي از سیستم تهویه انفرادي، قابل انتظار بود. اما 
مشابه  تغییرات  روند  درجه سلسیوس،   32 ورودي  هوای  دمای  برای 
با این تفاوت که در فاصله 10 سانتی متری  دریچه روی میز است؛ 

درجه سلسیوس   27/3 حدود  به  گیری شده  اندازه  دمای  دریچه  از 
می رسد. همچنین، نتایج تا فاصله 60 سانتی متری تغییرات دمایی با 
شیب بیشتری را نشان می دهد، که در این نقطه دمای هواي 24/8 
دریچه  از  فاصله گرفتن  با  ادامه،  در  شده است.  ثبت  درجه سلسیوس 
سیستم تهویه انفرادی، اختلاط هواي ورودي با هوای اتاقک افزایش 
دمای  میانگین  که  درجه سلسیوس   24 دمای  به  هوا  دماي  و  یافته 

اتاقک است، نزدیک می شود.
توزیع عمودی سرعت در دماهای 24 و 32 درجه سلسیوس برای 
حالت قرارگیري دریچه سیستم تهویه انفرادی بر روی میز، در شکل 
است که محدوده  از آن  نتایج حاکي  داده شده است.  نشان  )الف(   7
بر  متر  تا 0/24  بین 0/04  تقریبا  دما،  دو  برای هر  تغییرات سرعت 
دمای  با  خروجی  هوا  برای  سرعت  اختلاف  اینکه  است. ضمن  ثانیه 
24 و32 درجه سلسیوس برای ارتفاع هاي مختلف، حداکثر0/07 متر 
بر ثانیه اندازه گیری شده است. تغییرات سرعت برای ارتفاعات 10 تا 
60 سانتی متری از کف ناچیز اندازه گیری شده است، اما در ارتفاع 85 
سانتی متری سرعت برای هر دو دما به یکباره افزایش می یابد، علت 
این اتفاق اثرات سرعت هوای خروجی دریچه سیستم تهویه انفرادی 
نصب شده روی میز می باشد. شکل 7 )ب( توزیع عمودی سرعت برای 

  
(a) Desk-mounted diffusers (b) Under-desk diffusers 

 )ب( دریچه زیر ميز زيم یرو چهی)الف( در

 

 

 توزیع عمودی سرعت در سيستم تهویه انفرادی  .7 شکل

Figure 7. Vertical velocity distribution 

  

شکل 7. توزيع عمودی سرعت در سیستم تهويه انفرادی
Fig. 7. Vertical velocity distribution
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دماي 24 و 32 درجه سلسیوس در سیستم تهویه انفرادی در حالتی 
را نشان می دهد. مشاهده مي شود که  قرارگرفته  که دریچه زیر میز 
تغییرات عمودی سرعت از ارتفاع 10 تا 185 سانتی متری از کف برای 
ثانیه قرار دارد. ضمن  بر  تا 0/16 متر  بازه بین 0/05  هر دو دما در 
دمای  برای  عمودی سرعت  تغییرات  می دهد  نشان  مشاهدات  اینکه 
به یکدیگر  نزدیک  ارتفاع هاي مختلف،  24 و 32 درجه سلسیوس در 
است. با توجه به وابستگی دما و سرعت جریان هوا به یکدیگر و نیز 
با نگاهي به شکل 5 )ب( و اختلاط هوای خروجی از سیستم تهویه 
انفرادی در ارتفاعات نزدیک به کف، تغییرات ناچیز سرعت منطقی به 

نظر مي رسد.
سیستم  در  افقی  راستای  در  سرعت  تغییرات  )الف(   8 شکل 
تهویه انفرادی برای حالت دریچه روی میز را نشان می دهد. همانطور 
طور  به  دریچه  از  فاصله گرفتن  با  هوا  سرعت  مي رود،  انتظار  که 
برای  سرعت،  تغییرات  روند  البته  می یابد.  کاهش  ملاحظه اي  قابل 
اتاقک  و  دریچه  دمای  همدمایی  علت  به  درجه سلسیوس   24 دمای 
همین  که  است  حالی  در  این  می شود.  کمتری  نوسانات  دستخوش 
مقادیر برای دمای 32 درجه سلسیوس دارای شیب تغییرات بیشتري 
افقی  راستای  در  سرعت  تغییرات  )ب(   8 شکل  همچنین،  می باشد. 
در سیستم تهویه انفرادی در دماهای 24 و 32 درجه سلسیوس برای 
حالت دریچه زیر میز را نشان می دهد. مشاهده مي شود که محدوده 
تغییرات سرعت برای دماي دریچه 24 درجه سلسیوس، بین فاصله 10 

تا 180 سانتیمتري از دریچه، از 4/1 تا حدود 0/6 متر بر ثانیه متغیر 
می باشد. این در حالي است که همین مقادیر برای دماي دریچه 32 

درجه سلسیوس، بین 3/5 تا حدود 0/4 متر بر ثانیه تغییر مي کند. 
شکل 9 نمایانگر تغییرات عمودي شاخص احساس حرارتی افراد 
برای سیستم تهویه انفرادی برای دریچه نصب شده زیر میز و روی میز 
می باشد. مطابق شکل 9 )الف(، شاخص احساس حرارتی افراد برای 
هر دو دماي دریچه 24 و 32 درجه سلسیوس در ارتفاع هاي مختلف 
تقریبا یکسان و یکنواخت است. این امر نشان مي دهد که مدل آسایش 
حراتي فنگر ]25[ که شاخص میانگین رأي افراد )PMV( را به عنوان 
احساس  نمي تواند  معرفي مي کند،  افراد  احساس حرارتي  از  معیاري 
ارزیابي کند.  را در شرایط وزش موضعي  حرارتي بخش هاي مختلف 
البته این امر از قبل نیز قابل پیش بیني بود. زیرا مدل آسایش حرارتي 
احساس  اثرات  و  مي شود  محسوب  تک نقطه اي  مدل  یک  مذکور، 
واسطه  به  حال،  این  با   .]26[ نماید  ارزیابي  نمي تواند  را  موضعي 
تغییرات اندک دما و سرعت در امتداد عمودي، تغییرات ناچیزي در 

شاخص احساس حرارتي افراد مشاهده مي شود. 
 )PMV( همانطور که پیشتر گفته شد، شاخص میانگین رأي افراد
نمي تواند پیش بیني کاملي از میزان نارضایتي موضعي افراد ارائه کند. 
در  موضعي  نارضایتي  ایجاد  در  اصلي  عوامل  از  یکي  دیگر،  از سوي 
تغییرات   10 شکل  در   .]2[ است  کوران  پدیده  وزشي،  سیستم هاي 
نارضایتی ناشی از کوران در راستای افقي )در امتداد خروجي دریچه( 

  
(a) Desk-mounted diffusers (b) Under-desk diffusers 

 )ب( دریچه زیر ميز زيم یرو چهی)الف( در

 

 

 ی انفراد  هیتهو ستميدر س ي )در راستای محور خروجي دریچه(افق یدر راستا سرعت راتييتغ .8 شکل

Figure 8. Horizontal velocity distribution 

  

شکل 8. تغییرات سرعت در راستای افقی )در راستاي محور خروجي دريچه( در سیستم تهويه انفرادی
Fig. 8. Horizontal velocity distribution
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(a) Desk-mounted diffusers (b) Under-desk diffusers 

 دریچه زیر ميز)ب(  الف( دریچه روی ميز 

 

 

 ی انفراد هیتهو ستميدر سدر راستای محور دریچه (  DRPDشاخص درصد نارضایتي ناشي از کوران ) افقي. تغييرات 01شکل 

   changes DRHorizontal PD .10 reugFi 

  

  
(a) Desk-mounted diffusers (b) Under-desk diffusers 

 )ب( دریچه زیر ميز زيم یرو چهی)الف( در

 

 

 ( در سيستم تهویه انفرادی PMVتغييرات عمودی شاخص احساس حرارتي ) .9 شکل

Figure 9. Vertical PMV changes 

  

شکل 9. تغییرات عمودی شاخص احساس حرارتي )PMV( در سیستم تهويه انفرادی
Fig. 9. Vertical PMV changes

شکل 10. تغییرات افقی شاخص درصد نارضايتي ناشي از کوران )PDDR( در راستاي محور دريچه در سیستم تهويه انفرادی
Fig. 10. Horizontal PDDR changes
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برای سیستم تهویه انفرادی نشان داده شده است. همانطور که از پیش 
نزدیکي  در  وزشي  جریان  بالاي  سرعت  به  توجه  با  مي رفت،  انتظار 
دریچه هاي سیستم تهویه انفرادي، شاهد درصد بالاي نارضایتي ناشي 
از کوران در مجاورت دریچه مي باشیم. به طوري که در امتداد محور 
قابل  درصد  نیز  سانتیمتري   180 حدود  فاصله  تا  دریچه،  خروجي 
توجهي از نارضایتي ناشي از کوران ثبت شده است. این در حالي است 
که طبق استاندارد آسایش حرارتي اشري 55 ]27[، حد مجاز براي 
نتایج  طبق  لذا  است.  درصد   20 کوران،  از  ناشي  موضعي  نارضایتي 
به دست آمده، طبیعتا درصورتی که عضوی از بدن فرد در معرض وزش 
مستقیم ناشي از سیستم تهویه انفرادي قرار گیرد، نارضایتي موضعي 
دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  افراد  رضایتمندي  مي تواند  کوران  از  ناشي 
لازم به ذکر است که باتوجه به موقعیت قرارگیری دریچه ها و نحوه 
نشستن فرد، تنها عضوی از فرد که احتمال قرارگیري آن در معرض 
وزش مستقیم از دریچه وجود دارد، پا در حالت دریچه زیر میز و نیز 
دستها و ساق  دست در حالت دریچه روی میز می باشد و در نتیجه، 
وقوع نارضایتي ناشي از کوران در ناحیه پا در حالت دریچه زیر میز 
و نیز در ناحیه دست و ساق دست در حالت دریچه روي میز کاملا 

محتمل است. 
دارای  آزمایشی  هر  در  اندازه گیری  وسایل  اینکه  به  توجه  با 
در  شده  کالیبره  محدوده  در  آن ها  دقت  و  می باشد  ذاتی  خطاهای 
حدود 95 درصد می باشد نیاز است تا آنالیز عدم قطعیت انجام شود 
تا محدوده خطای پارامترهایی که بر اساس این داده های آزمایشگاهی 
در  موجود  منابع  بررسی شود. طبق  و  نیز محاسبه  محاسبه شده اند 
این زمینه]28[ عدم قطعیت داده های آزمایشگاهی برابر مقدار دقت 
وسایل اندازه گیری می باشد. برای به دست آوردن بیشترین مقدار عدم 
قطعیت از رابطه )1( و عدم قطعیت مورد انتظار از رابطه )2( استفاده 

می شود.
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که در این روابط R بیانگر پارامتر محاسبه شده بر حسب داده های 
نشان دهنده  ترتیب  به   3 و   2 )xi( می باشد. جداول  اندازه گیری شده 

پارامترهای شاخص  برای  انتظار  مورد  و  بیشینه  قطعیت  عدم  مقدار 
احساس حرارتي و شاخص درصد نارضایتي ناشي از کوران به ازای هر 
کدام از نقاط اندازه گیری شده می باشد. در این جداول بیشترین دامنه 
نوسان ممکن به خاطر دقت ابزار اندازه گیری و همچنین دامنه نوسان 
شاخص  نوسان  مرتبه  داده شده است.  نشان  آزمایش  این  در  محتمل 
دامنه  کم بودن  معنای  به  که  بوده  دو  منفی  مرتبه  حرارتی  آسایش 
نوسان در این شاخص می باشد. بیشتر دامنه نوسان در شاخص آسایش 
حرارتی در ارتفاع 35 و 85 سانتی متری از کف اتاقک می تواند رخ 
دهد، علت این امر این است که در رابطه تعیین کننده احساس حرارتی 
پارامتر سرعت در قالب پارامتر ضریب انتقال حرارت جا به جایی نمود 
پیدا می کند و این پارامتر به ازای سرعت های کمتر از 0/2 متر بر ثانیه 
مقدار ثابتی را دارد. در این دو نقطه سرعت از حد مورد نظر فراتر رفته 
آنالیز  بیشتر شده است.  دیگر  به حالات  نسبت  اثر سرعت  نتیجه  در 
عدم قطعیت برای شاخص آسایش حرارتی نشان دهنده این است که 
 4/64× 10-2 حدود  در  نوسان  دامنه  سلسیوس  درجه   24 دمای  در 
آسایش حرارتی  مقدار  با  مقایسه  در  که  بوده  آسایش حرارتی  واحد 
بسیار کمتر می باشد. همچنین در دمای 32 درجه سلسیوس دامنه 
نوسان بیشینه و مورد انتظار به جز دو نقطه در حد دمای 24 درجه 
سلسیوس بوده است. طبق آنالیز عدم قطعیت مقدار نوسان مورد انتظار 
در شرایط این آزمایش در دو ارتفاع 35 و 85 سانتی متری از کف 
برابر 0/136 و 0/118 واحد آسایش حرارتی خواهدبود. بر اساس این 
آنالیز می توان نتیجه گرفت که دقت نتایج گزارش شده برای شاخص 

احساس حرارتی مطلوب بوده است.
نتایج جدول 3 نشان دهنده دقت آزمایش در اندازه گیری پارامترها 
و محاسبه شاخص نارضایتی ناشی از کوران می باشد. بیشترین مقدار 
دامنه نوسان قابل انتظار طبق آنالیز عدم قطعیت برای دریچه زیرمیز 
به ازای دمای 24 و 32 درجه سلسیوس به ترتیب برابر 5/9 درصد 
این  دریچه  می باشد.  از  سانتی متری   110 فاصله  در  درصد   5/37 و 
درصد   6/45 و   5/62 برابر  ترتیب  به  میز  روی  دریچه  برای  مقادیر 
است. با توجه به شکل 10 و مقدار شاخص نارضایتی ناشی از کوران 
مشاهده می شود که این درصد احتمالی نوسان مطلوب بوده و خطای 
آزمایش در محدوده ای قرار دارد که تأثیر قابل ملاحظه ای بر شاخص 

محاسبه شده نهایی ندارد.
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4- نتیجه گیری
در تحقیق حاضر به بررسی مقایسه الگوی جریان سیستم تهویه 
در  کوران  از  ناشی  نارضایتی  درصد  و  گرما  توزیع  نحوه  و  انفرادی 
حالت  در  دریچه  براي  مختلف  جانمایي  دو  تحت  اداری  محیط های 
زیر و روي میز، به ازاي دمای هواي ورودي 24 و 32 درجه سلسیوس 
پرداخته شد. سپس با استفاده از داده های آزمایشگاهی و با استفاده از 
معادلات آسایشی و رابطه مربوط به ارزیابی نارضایتی ناشی از کوران، 

شرایط اتاق به ازاي دماي متوسط 24 درجه سلسیوس و دماي هواي 
نتایج  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  سلسیوس  درجه   32 و   24 ورودي 
وابستگي  کف،  نزدیک  ارتفاع  در  دما  عمودی  توزیع  که  داد  نشان 
چنداني به جانمایی دریچه هوای ورودی سیستم تهویه انفرادی ندارد. 
همچنین در توزیع افقی دما مشاهده شد بیشترین تغییرات دمایی تا 
بیشتر،  فواصل  در  و  گرفته  دریچه صورت  از  فاصله 60 سانتی متری 
اختلاط هوا موجب نزدیک شدن دمای هواي وزشي به دماي متوسط 
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توزیع  به  مربوط  نتایج  که  است  حالي  در  این  مي شود.  اتاق  در  هوا 
افقي اندازه سرعت جریان هوا نشان مي دهد که تا فاصله حدود 110 
بر  آن  تأثیر  و  مومنتم جت  اثر  ورودي،  دریچه هاي  از  متري  سانتي 
سرعت هوا در اتاق چشمگیر است. لذا تا فاصله حدود یک متري از 
دریچه، تاثیرات آن بر احساس حرارتي افراد چشمگیر مي باشد. این در 
حالي است که نتایج تغییرات عمودی شاخص احساس حرارتی افراد 
برای هر دو دماي دریچه 24 و 32 درجه سلسیوس تقریبا یکسان و 
یکنواخت محاسبه شده است. این امر نشان مي دهد که مدل آسایش 
عنوان  به  را   )PMV( افراد  رأي  میانگین  شاخص  که  فنگر  حراتي 
احساس  نمي تواند  معرفي مي کند،  افراد  احساس حرارتي  از  معیاري 
ارزیابي کند.  را در شرایط وزش موضعي  حرارتي بخش هاي مختلف 
همچنین نتایج محاسبه شده از تغییرات نارضایتی ناشی از کوران در 
راستای افقي برای سیستم تهویه انفرادی تا فاصله 180 سانتی متری 
مجاورت  در  کوران  از  ناشي  نارضایتي  بالاي  درصد  بیانگر  دریچه  از 
معرض  در  فرد  بدن  از  درصورتی که عضوی  طبیعتا  می باشد.  دریچه 
نارضایتي  گیرد،  قرار  انفرادي  تهویه  سیتم  از  ناشي  مستقیم  وزش 
موضعي ناشي از کوران مي تواند رضایتمندي افراد را تحت تأثیر قرار 
دهد. ضمن اینکه نتایج نشان داد که سرعت و شدت اغتشاشات دو 
تهویه  سیستم  در  کوران  از  ناشي  نارضایتي  تعیین  در  اصلي  عامل 
انفرادي هستند و به دلیل اختلاط سریع و همدمایي هواي ورودي با 
هواي اتاق، دماي ورودي تأثیر قابل ملاحظه اي بر نارضایتي ناشي از 
کوران ندارد. همچنین، در صورت قرارگیری افراد تحت سیستم تهویه 
افراد و در حالت دریچه روی  انفرادی در حالت دریچه زیر میز، پاي 
میز، دست ها و ساق  دست افراد اعضایی می باشند که وقوع نارضایتي 

ناشي از کوران برای این نواحی کاملا محتمل است.
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